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Biezjjca ocena jajsoci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
wodoci^g publiczny Busko-Zdroj (uj^cie Zrecze)

Dzialaj^c na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), § 21.1 Rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), art. 12 ust.
1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod<? i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.) oraz na podstawie sprawozdania
z wynikow badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym harmonogramem przekazanych przez
wlasciciela/zarz^dce wodoci^gu publicznego Busko-Zdrqj, nr sprawozdania LBW/73/2/23 z dnia
13.02.2023r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

s t w i e r d z a :
przydatnosc wody do spozycia przez ludzi w wodoci^gu publicznym Busko-Zdroj (ujf cie Zrecze)

U z a s a d n i e n i CJL _~ —
Ocene przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z dnia
13.02.2023r. nr LBW/73/2/23 z wynikow badan zrealizowanych wedhjg ustalonego harmonogramu,
przeprowadzonych przez akredytowane Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
ul. Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrqj, przekazanych przez wlasciciela/zarz^dce wodoci^gu publicznego
Busko-Zdroj.
W badanym zakresie jakosc wody spelnia wymogi okreslone w cz^sci A i B zal^cznika nr 2
do Rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. 2017r. poz. 2294).

Badanie proby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyk^ metod
badawczych, okreslon^ w zal^czniki nr 6 do w/w rozporz^dzenia.

Ocene o jakosci wody z w/w wodoci^gu publicznego Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku - Zdroju wydal celem poinformowania o tym konsumentow, o czym stanowi
art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod^f i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.). z u pow/a'n ie r
OK/KP Panstwowedjbjpowratowego

Inspektotj&Sani^jrnego

mgr inz,>£e£orz WojciectarrUsla
OtrzYmuia:

t Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Lagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdr6j
ylqczniki:

Sprawozdanie z badan LBW/73/2/23

Do wiadomosci:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdroj, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdroj
2. a/a
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Busko-Zdrqj, dnia 13.02.2023

MIEJSKIE PRZEDSIE.;,iCf;S7Y,'C GOSPODARKI
KOMUMALNEJ Sp. z_o._q._w Bi isku-Zdrcju

W P fcTY N E t O

dnia 1 7 -02- 2023

LBW.9052.1.2R.6.2023
Kod probki: P-LBW-/86/2/23

Sprawozdanie z badan Nr LBW/73/2/23

- woda z wodociagu
Dane uzyskane od klienta
Nazwa i adres Klienta: MPGK Sp. z o.o., ul. Lagiewnicka 25, 28-100

Pismo, znak: Zlecenie w/w firmy Nr LBW.9052.1.2R.6.2023 oraz protokol p6br

nr LAB - BZW/P-4/2023 z dnia 10.01.2023

Pochodzenie wody: wodociag Busko, ujecie Zrecze

Miejsce poboru probek: wg oswiadczenia klienta -ZEORK, lazienka I piftro naprzeciwko pokoju 101, kran
prawy

Data i godzina poboru probek: 07.02.2023 godz. 945

Probkobiorca / dor^czyciel: Probki pobrane i dostarczone przez przedstawiciela zleceniodawcy-

E. Wdowiak. Osoba przeszkolona przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Warunki poboru probki nieznane.

Dane dotycz^ce sposobu pobierania probki(-ek): Informacje zamieszczone w protokole

nr LAB - BZW/P-4/2023

Probki (-kf ) pobrano wg: harmonogramu poboru probek do umowy Nr LBW.9052.1.2R.6.2023

Cel badania: kontrola wewn^trzna

Dane z laboratorium
Stan probek: bez zastrzezen

Warunki dostarczenia probek: Probki dostarczono w warunkach prawidlowych, temperatura w termotorbie
5,0 °C

Data i godzina przyjecia probek: 07.02.2023 godz. 10°°

Uzupetnienia, ograniczenia, odstf pstwa: brak

Badanie rozpoczfto: 07.02.2023

Badanie zakonczono: 10.02.2023
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POWIATOWA STACJA SAMTARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAL LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrqj, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88
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LBW.9052.1.2R.6.2023
Kod pr6bki: P-LBW-/86/2/23

Sprawozdanie z badan Nr LBW/73/2/23

WyniM badania:

B a d a n i a f i z y c z n e

Parametry i
wskazniM

BarwaM

MemOS^1'

pH

Przewodnos'd
wias'ciwa w
25°C
Zapach(1)

SmakW

Identyfikacja metody

PN-EN ISO 7887:2012 pkt. 7
PN-EN ISO 7887:2012 pkt. 7
+Apl:2015-6

A
PN-EN ISO 7027-1:2016 A

PN-EN ISO 10523:2012.
A

PN-EN 27888:1999
A

PN-EN 1622:2006

PN-EN 1622:2006

Jednostka

mg/lPt

NTU

jiS/cm

Stopien
rozcienczenia
Stopien
rozcienczenia

Stfzenie, warto§(5
wskaznika

5

0,24

7,6
(18,8°C)

537
(18,8°C)

ponizej 1

ponizej 1

Dopuszozalne wartoSci
wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn.7
grudnia 2017r.(Dz.U.z 2017,
poz.2294) w sprawie jako^oi wody
przeznaozonej do spozyoia

15mgPt/l

1NTU

6,5-9,5

2500 nS/cm

B a d a n i a c h e m i c z n e
Parametry i
wskazniki

Azotany

Identyfikacja metody

Procedura badawcza
LBW/LB/PB-09 wyd.2 z dn.
2021.04.12.
A

Jednostka

mg/1 NOs'

Stgzenie, warto§(5
wskaznika

26,0

Dopuszczalne wartoSci
wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn.7
grudnia 2017r.(Dz.U.z 2017, poz.2294)
w sprawie jako^ci wody przeznaczonej
do spozyoia

50mg/lNO3-

Badanie wykonah mgr J. Siolek, mgr M. Lukasik
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POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPmEMIOLOGICZNA
ODDZIAL LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrqj, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88
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LBW.9052.1.2R.6.2023
Kod Pr6bki: P-LBW-/86/2/23

Wyniki badania;

Sprawozdanie z badan Nr LBW/73/2/23

B a d a n i a b a k t e r i o l o g i c z n e

Wskaznik jako£ci wody

Bakterie grapy coli
w 100ml wody

Escherichia coli
w 100 ml wody

Enterokoki (paciorkawce
kalowe) w 100 ml wody

Ogolna liczba bakterii
w 22°Cpo 72h

Identyfikacja metody

PN-EN ISO 9308-1:2014
PN-EN ISO 9308-1:2014-
12/A1:2017

A

PN-EN ISO 9308-1:2014
PN-EN ISO 9308-1:2014-
12/A1:2017 A

PN-EN ISO 7899-2:2004
A

PN-EN ISO 6222:2004
A

Jednostka

j.tk.

j.tk.

j.tk.

j-tk.

Wynik

0

0

0

nie wykryto

Najwyzsza warto£<5 dopuszczalna
wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn.7
grudnia 2017 (Dz.U.z 2017 ,
poz.2294) w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez
ludzi

0

0

0

200

Badanie wykonal: mgr inz. E. Gadawska, mgr A. Florczyk

j.t.k. — jednostek tworzacych kolonie;
A — metoda akredytowana;
^ - akceptowalna przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian
Badania przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystykq metod okreslonq w zalqczniku Nr 6 do w/w
Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. (Dz. U.z 2017, poz.2294)

Data sporz^dzenia sprawozdania: 13.02.2023

Autoryzowal: Zatwierdzil:

Otrzymujq:
1. Zleceniodawca
2. a/a.

OSwiadcza si?, is:
1 .Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera 3 strony i moze by6 powielane jedynie w caiosci. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium.
Ostatnia strona jest jednoznacznie koricem sprawozdania.
2. Wyniki badan odnoszq sie wyi^cznie do otrzymanej probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobierania pr6bek.
S.Klient ma mozliwosc zJozenia skargi.


